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試験結果は　下記のとおりです。

件     　名

試  験  目  的

打 込  箇 所

フ ロ ー

打 込 年 月 日

試 験 年 月 日 材　齢

直  径 高  さ 質　量
供 試 体 番 号

平     均

備     考

９９９９９

９９９９

94680

１

２

３

日

( mm ) ( g )

50.0 ---

50.0 ---

50.0 ---

勅使川原　正臣

建振協 第 999996 号

令和 7年6月3日

強度の確認

１階壁

令和 7年7月1日 28

100.0

100.0

100.0

50.9

50.9

50.9

50.9----- ----- ----- -----

試 験 結 果
( mm )

養生方法  （  標準  ） 設計基準強度= 20 N/㎟

-----

-----

-----
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試験機番号　No.9608

2025999996

＊試験方法は　ＪＩＳ Ａ１１０８に準ずる

＊太枠以外は　依頼者の申告による
〒

試験責任者 齋　藤　幸　弘
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